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Систем» показателей нечестна продукции 
ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 

Номенклатура показателей

Product quality Index system. Stationary steam 
lurb'nev Index nonionrlaluri*

ГОСТ
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ОКГ1 311 111. 311112. 311115

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 
1986 г. Н® 745 срок введения установлен

с 01.01,87

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показате­
лен качества стационарных паровых турбин, включаемых в тех­
нические задания на научно-исследовательские работы но опре­
делению перспектив развития этой группы (ТЗ на НИР), госу­
дарственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ 
ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых 
в разрабатываемые и 'пересматриваемые стандарты на (Продукцию, 
технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на 
ОКР). технические условия (ТУ), карты технического уровня и 
качества продукции (КУ).

Коды продукции, входящие в rpvnny однородной продукции 
но ОКП: 31 1111. 31 1112, 31 I I 15.

Типы паровых турбин:
К — конденсационные;
П - теплофикационные с производственным отбором пара;
Т -  теплофикационные с отопительным отбором пара;
ПТ — теплофикационные с производственным и отопительным 

отборами пара;
Р с противодавлением без регулируемого отбора пара;
П Р — теплофикационные с противодавлением и с производст­

венным отбором пара;
ТР -теплофикационные с противодавлением и с отопитель­

ным отбором пара.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
I©  Издательство стандартов, 1986
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Стр. 2 ГОСГ 4.424-М

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПАРОВЫХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ТУРБИН

1.1. Номенклатура показателей качества паровых стационар­
ных турбин и характеризуемые ими свойства приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

) 1зи«сис-*гние зо ка>гтг.1я Обап»ач#ин* Ш и ч г и а м и л с  »ер!К 1ср *'ус*ч?го
качес хил показателя сосвста*

««честна

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Показатели функциональные и 

технической зффсктивиости:
1.1.1. Номинальная мощность, МВт
1 I 2. Максимальная мощность,

МВт
1.1.3. Расход отбираемого пара на 

производственные цели, т/ч
I 1 4. Тепловая нагрузка отопитель­

ных отборов пара. ГДж/ч (Гхад/ч)
1.1.5. Частоте вращения, с-1 

(об/мин)
1.1.6. Допускаемые пределы изме­

нения частоты вращения,с-1 (об/мин)
1.1.7 Давление свежего пара, МПа

(кгс/см*)
1.1.8. Температура свежего пара 

(степень сухости пара), *С
1.1.9. Температура промежуточно­

го перегрева пара. *С
1.1.10 Температура охлаждающей 

волы, *С
1.1.11. Температура питательной 

воды. “С
1.1.12. Пределы изменения давле­

ния в регулируемых отборах пара, 
МПа (кгс/см2)

1.1.13. Давление пара за турби­
ной, МПа (кгс/см1)

1.1.14. Регулировочный диапазон 
автоматического изменения мощнос­
ти. %

1.1 15. Минимальное время пуске, 
ч:

после простоя 8 ч
после простоя 48 ч
1.1.18. Допустимое число пусков 

за год
15. Показатели конструктивные:
1.2.1. Масса турбины, кг
1.2.2. Масса турбины а конденсато­

ром, кг

Л̂ иоч
jV Ш .и

п
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/п М
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Маневренность
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Материалоемкость 
То же



ГОСТ 4.414—-44 Стр. 3

Продо.ккение табл. 1

Нааиемоваяие показателя качестве
Эбоэиачиияя
показателя«1ТКЧ1

Няимекоэаняе характеризуемого 
«воДствв

1.2.3. Габаритные размеры, м: —
длина L
ширина в
высота и

2 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Удельная суммарная трудоем­

кость ремонтов на одни год ремонт­
ного цикла, нормо й,«'год

Sp Надежность в целом

2.2. Средний ресурс между капи­
тальными ремонтами, ч

2.3 Установленный ресурс до спи­
сания. ч

Т р.е Долговечность

Тр.у То же

2.4. Коэффициент готовности 
(ГОСТ 27.003- 83). %

Кг Надежность в целом

2.5. Средняя наработка на отказ 
(ГОСТ 27.003 -83), ч

То Безотказность

2 6 Установленная безотказная на­
работка (ГОСТ 27.003—83), ч

Т, То же

2.7 Полный назначенный срок 
службы, лет

Тех.и.о Долговечность

2.8. Срок службы между ремонта­
ми со вскрытием цилиндров, лет

Т«л.я То же

2.9 Ресурс деталей и сборочных 
единиц из жаропрочных материалов, 
ч

Tv >

3 ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
3.1. Удельный расход теплоты 

брутто, кДж.'(кВт-ч) ккал/(кВт-ч)
— Экономичность

3.2. Удельный расход пара,
кг/(кВт-ч)

То же

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Уровень звука, эквивалентный 

уровень звука. дБ/t
—

4 2 Температура наружной поверх­
ности изоляции и обшивки. ®С

/„ а

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
5 1. Удельная материалоемкость 

турбины. кг/кВт
— Материалоемкость

5.2. Удельная материалоемкость 
турбины с конденсатором, кг/кВт

То же



Стр. 4 ГОСТ 4.424-М

Продолжение табл. /

Наииезо*аан« показателя хатестм
ОЛедаячвиие
пькязлгмикачества

Наиисиаыии* xapaxitpaiyeHOro 
cso4kr»a

5.3. Удельная трудоемкость изго­
товления. нормо-ч/кВт

5.4. Удельная энергоемкость, 
кВт-ч/кВт

* \«

Трудоемкость

Энергоемкость

б. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
6.1. Коэффициент применяемости, К.р

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО ПРАВОВЫЕ
7.1. Показатель патентной чистоты Л .ч  * Возможность беспрепят­

ственной реализации иэде* 
1 лия а СССР и за рубежом

П р и м е ч а н и е .  Полужирным шрифтом выделены основные показатели 
качества, характеризующие технический уровень турбин.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества паровых ста­
ционарных турбин .приведен в справочном приложении 1.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 
приведены в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПАРОВЫХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ТУРКИН

2.1. Перечень основных показателей качества: 
номинальная мощность; 
давление свежего пара;
температура свежего пара (степень сухости пара); 
допустимое число пусков за год; 
масса турбины;
средний ресурс между капитальными ремонтами; 
средняя наработка на отказ;
срок службы между ремонтами со вскрытием цилиндров; 
удельный расход теплоты брутто; 
удельный расход пара;

' уровень звука, эквивалентный уровень звука.
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2.2. Применяемость показателей качества паровых стационар­
ных турбин, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспек­
тив развития этой группы, государственные стандарты с перспек­
тивными требованиями (ГОСТ ОТТ^), в разрабатываемые и пере­
сматриваемые стандарты на продукцию, технические условия 
(ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), 
ТЗ на ОКР для разных типов турбин, приведена в табл. 2.



Crp. t ГОСТ 4.4М-44

Продолжение табл. 2

Номер пока­
зателя 

по табл. 1

Применяемость по подгруппам 
однородно* продукция

Тип турбины
Применяемость a НТД

ж с 1-
н
с ft.

CL
c & ТЗ

 м
а 

Н
И

Р.
 

ГО
С

Т 
О

ТТ &2 о

l i t
5 * 5

а.
О
«1
ш

S2
Л
Н

р»
ж

4.2 + 4 - - н t 4 - ' + 4 - 4 - 4 - +
51 4 - 4 - - г - г 4 - 4 - 4 - — — — — +
5.2 4 - 4 - - - - г 4 -
5.3 4 - 4 - - - - • 4 - 4 - 4 - — — — — +
5.4 + + - - - - 4 - 4 - 4 - — — — — 4 -
6.1 + 4 - - - - t 4* • 4 - — — — — 4 -
7.1 4 - + н * - 4 - 4 - 4 - 4 -

• Показатель ке применяют для турбин типов ПР н ТР мощностью менее 
10 МВ? и турбин типа Р менее 15 МВт.

*• Показатель не применяют для приводных турбин.
•** Показатель применяют только для приводных турбин.

Показатель применяют только для турбин с промежуточным перегревом
пара.

•4 Показатель применяют для турбин с температурой свежего пара и про­
межуточного перегрева более 480СС.

П р и м е ч а н и е .  Знак « + » означает применяемость, знак «—* —нспри- 
мсняемость соотвегсгаукицих показателей качества продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГУ РЕЙН 
ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ

Время пуска минимальное 1.1.15
Давление пара за турбиной 1.1.13
Давление свежего пара 1.1.7
Диапазон автоматического времени* мощности регулировочный 1.1.14
КозгЪАициеит готовности ,  2.4
Коэ<м>вцкент применяемости 6.1
Масел турбины 1.2.1
Масса турбины с конденсатором 1.2.2
Материалоемкость турбины с конденсатором удельная 5.2
Материалоемкость турбины удельная 5.1
Мощность максимальная '  1.1.2
Мощность номинальная 1.1.1
Нагрузка отопительных отборов пара тепловая 1.14
Наработка безотказная установленная 2.6
Наработка на отказ средняя 25
Показатель патентной чистоты 7.1
Пределы изменения давления п регулируемых отборах пара 1.1.12
Пределы изменения частоты вращения допускаемые 1.1.6
Размеры габаритные 1.2,3
Расход пара, отбираемого на производственные цели 1.1.3
Расход пара удельный 3.2
Расход теплоты брутто удельный 3.1
Ресурс деталей и сборочных едннни из жаропрочных материалов 2.9
Ресурс до списания установленный 2.3
Ресурс между капитальными ремонтами средний 2.2
Срок службы между ремонтами со «скрытием цилиндров 2.8
Срок службы полный назначенный 2.7
Температура наружной поверхности изоляции и обшивки 4.2
Температура охлаждающей воды 1.1.10
Температура питательной йоды 1.1.11
Температура промежуточного перегрева пара 1.1.9
Температура свежего пара 1.1.8
Трудоемкость изготовления удельная 5.3
Трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла суммарная 
удельная 2.1
Уровень звука, эквивалентный уровень звука 4.1
Частота вращения 1.1.5
Число пусков за год допустимое 1,1.16
Энергоемкость удельная 5.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ •  НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Наиисжшяян* л<ж»мтеля 
К4Ч#ст*а

Номер пока­зателя по гаОл. 1
Пояслекяе

Коэффициент применяе­
мости

6.1 Отношение количества типоразме­
ров составных частей в изделии за 
вычетом оригинальных к общему ко­
личеству типоразмеров составных 
частей в изделии

Мииииалыюс время пусха 1.1.15 Минимальное время, необходимое 
на повышение частоты вращения ро­
тора турбины и нагружение до но­
минальной МОЩНОСТИ

Удельный расход пара 3.2 Расход свежего пара, отнесенный 
к сумме мощностей турбогенератора 
и турбопривода

Удельный расход тепло­
ты брутто

3.1 Расход теплоты на турбину, отне­
сенный к сумме мощностей турбоге­
нератора и турбопривода



Измените Л* I ГОСТ 4.424—8в Систем* показателей качества продукции. Тур­
бины паровые стационарные. Номенклатура показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 2I.0S.87 J4 3588

Дата введения 01.04.88

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Наименование показателя качества*. По­
казатель 25  изложить н новой редакции: «2.5. Средняя наработка на отказ 
единичного изделия, я»;

Показатель 2.6 выделить полужирным шрифтом.
(Продо-гясение см. с. 368)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.424—86У 
Пункт 2.1 дополвнть показателем: «установленная безотказная наработка*; 
показатель «средняя наработка на отказ» дополнить словами: «единичною 

изделия».
Пункт 2 2. Таблица 2. Строка 2.6. Графы «ТЗ на ПИР. ГОСТ ОТТ». «ТЗ на 

ОКР». «КУ». Заменить знак: «—» на «+».
Приложение 1. Слова «Наработка безотказная установленная* выделять 

полужирным шрифтом; заменить слова: «Наработка на отказ средняя» на «На­
работка на отказ единичного изделия средняя*.

(ИУС .4  12 1987 г.)
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