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ГН 2.1.8/22.4.2262—07

Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы (далее -  санитарные правила) -  нормативные правовые акты, 
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том 
числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды оби
тания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение 
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисци
плинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.07 Москва № 60

Об утверждении 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262—07

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, №35, 
ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10) и постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утвержде
нии Положения о государственной санитарно-эпидемиологической 
службе Российской Федерации и Положения о государственном сани
тарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005 № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ГН 2.1.8/2.2.4.2262—07 «Предельно допустимые 
уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общест
венных зданий и на селитебных территориях» (приложение).

2. Ввести в действие ГН 2.1.8/2.2.4.2262—07 с 10 ноября 2007 г.
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Приложение 
У Т В Е РЖ Д ЕН Ы  

постановлением  Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 21 августа 2007 г. №  60

2.1.8. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
2.2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ Ф АКТОРЫ  П РО И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н О Й  СРЕДЫ

Предельно допустимые уровни м агнитны х полей 
частотой 50 Г ц  в помещ ениях ж илы х, общ ественны х 

зданий и на селитебны х территориях  
Гигиенические нормативы 

ГН 2 Л .8/2,2.4.2262—07

1. Область применения
1.1. Настоящие предельно допустимы е уровни магнитны х полей 

частотой 50 Гц в помещениях жилы х и общ ественны х зданий и на сели
тебных территориях разработаны в соответствии с Ф едеральны м зако
ном «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения о т  30 
м арта 1999 г. №  52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Ф едера
ции, 1999, №  14, ст. 1650), и «П олож ением о государственны м санитар
но-эпидемиологическом нормировании», утверж денны м  постановлени
ем Правительства Российской Ф едерации от 24 ию ля 2000 г. №  554.

1.2. Настоящие гигиенические нормативы действую т на всей терри
тории Российской Федерации и устанавливаю т санитарно-эпидемиоло
гические требования к  размещ ению  и эксплуатации постоянно действую 
щих источников магнитных полей (М П ) частотой 50 Гц, расположенных 
внутри жилых и общественных зданий и на селитебны х территориях.

1.3. Настоящие гигиенические нормативы  распространяю тся на М П  
частотой 50 Гц, создаваемые элем ентам и системы  производства, переда
чи  и распределения электроэнергии перем енного тока промыш ленной 
частоты (кабельными линиями электропередачи, элем ентам и системы 
электроснабжения класса напряж ения > 220 В, трансф орм аторны м и и 
распределительными устройствами трансформ аторны х подстанций, в 
том числе встроенных, воздуш ны ми линиям и электропередачи напря
ж ением 6— 500 кВ), а также М П частотой 50 Гц, возникаю щ им и в ме
таллоконструкциях и трубопроводах зданий и сооруж ений, в т. ч. созда
ваемы е станциями катодной защиты.

1.4. Настоящие гигиенические нормативы направлены на предот
вращение неблагоприятного влияния М П  частотой 50 Г ц  на здоровье лиц,
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профессионально не связанных с эксплуатацией и обслуживанием источ
ников МП частотой 50 Гц: население; лиц, профессионально не связанных 
с обслуживанием и эксплуатацией источников МП частотой 50 Гц, но 
подвергающихся их воздействию в процессе трудовой деятельности.

1.5. Требования настоящих гигиенических нормативов не распро
страняются на производственные и служебные здания и условия труда 
лиц, профессионально связанных с эксплуатацией и обслуживанием ис
точников МП частотой 50 Гц.

1.6. Настоящие гигиенические нормативы обязательны для граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

2. Гигиенические нормативы
2.1. Нормируемым параметром МП частотой 50 Гц является интен

сивность магнитного поля. Интенсивность оценивается в единицах на
пряженности магнитного поля (Я) в А/м или индукции магнитного поля 
(В) в мкТл, которые связаны между собой следующим соотношением:

гг ВН  — —  , где
А>

Ио= 4 п 10“7 Гн/м -  магнитная постоянная,
при этом 1 А/м ~ 1,25 мкТл, 1мкТл -  0,8 А/м.
2.2. Нормирование МП частотой 50 Гц осуществляется дифферен

цированно в зависимости от места пребывания населения и категории 
лиц (нормативные значения представлены в табл. 1).

Таблица 1
Гигиенические нормативы (предельно допустимые уровни) 

магнитных полей частотой 50 Гц

№
п/п Т ип  воздей стви я , территория

И нтенсивность М П  
частотой  50 Г ц  

(действую щ ие значе
ния), м кТ л (А /м )

1 В ж илы х помещ ениях, детских, дош кольных, общ е
образовательных и м ед и ц и н ски х  учреж дениях 5(4)

2 В неж илых помещ ениях ж илы х зданий, общ ествен
ных и адм ини стративны х  зданиях , на селитебной 
территории, в т. ч. на территории садовых участков

1 0 (8 )

3 В населенной местности вне зоны  жилой застройки, 
в т. ч. в зоне воздуш ны х и кабельны х линий элек
тропередачи напряж ением  вы ш е 1 кВ; при пребы 
вании в зоне прохож дения воздуш ны х и кабельных 
линий электропередачи лиц, профессионально не 
связанны х с эксплуатацией электроустановок

20 (16)

4 В ненаселен ной  и тр у днодоступной  м естности  с 
эпизодическим  пребы ван ием  лю дей 100 (80)
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П рилож ение 1 
(справочное)

Проведение контроля уровней магнитных полей частотой 50 Гц
1. Контроль степени воздействия МП частотой 50 Гц на человека 

осуществляется по его интенсивности.
2. Контроль уровней МП частотой 50 Гц осуществляется во всех 

зонах возможного нахождения человека.
3. Контроль уровней МП в местах проживания населения осущест

вляется:
• при приемке в эксплуатацию новых источников МП;
• при изменении конструкции источников МП или оборудования, их 

включающего;
• в порядке надзора за действующими источниками ЭМП;
• по жалобам и обращениям.
4. Для контроля уровней ЭМП используются расчетные и измери

тельные методы.
5. Расчетные методы могут использоваться при проектировании 

новых или реконструкции действующих объектов, являющихся источ
никами МП. Расчет должен осуществляться по утвержденной методике.

6. Для действующих источников контроль МП осуществляется по
средством инструментальных измерений, позволяющих с достаточной 
степенью точности оценивать значения напряженности (индукции).

7. На открытых территориях запрещается проведение измерений 
при наличии осадков, а также при температуре и влажности воздуха, 
выходящих за предельные рабочие параметры средств измерений.

8. Результаты измерений оформляются в виде протокола.
9. Измерения и расчет напряженности (индукции) МП частотой 

50 Гц проводятся при максимальном рабочем токе источника МП или 
измеренные значения должны пересчитываться на максимальный рабо
чий ток (1тах) путем умножения измеренных значений на отношение 
IjnwJL где I -  ток источника при измерениях.

10. Измерения напряженности (индукции) МП промышленной часто
ты 50 Гц внутри помещений проводится на минимальном расстоянии от 
стен, окон и пола (согласно паспорту средства измерения), а также на 
высоте 0,5— 1,5 м от пола при полностью отключенных изделиях быто
вой техники, включая устройства местного освещения и полностью 
включенном освещении.

11. Напряженность (индукция) МП промышленной частоты 50 Гц 
вне зданий измеряется на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли.
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Приложение 2 
(справочное)

М ероприятия по обеспечению защиты населения 
от неблагоприятного влияния магнитных полей частотой 50 Гц

1. Защита человека от неблагоприятного влияния МП частотой 
50 Гц осуществляется посредством снижения действующих на него 
уровней МП, создаваемых постоянно действующими источниками, раз
мещенными как внутри, так и вне жилых и общественных зданий, в т. ч. 
на селитебной территории.

2. Обеспечение защиты населения от неблагоприятного влияния 
МП частотой 50 Гц достигается:

• удалением источников МП от мест проживания;
• разработкой специальных инженерно-технических решений, по

зволяющих снизить уровни МП от уже имеющихся источников до зна
чений ПДУ, соответствующих установленным в настоящем документе.

3. Снижение уровней МП частотой 50 Гц локальных источников 
может обеспечиваться применением экранов, изготовленных из мате
риалов с высокой магнитной проницаемостью, либо применением 
средств активной компенсации МП частотой 50 Гц.

4. Снижение уровней МП частотой 50 Гц внутри зданий от источ
ников, вызванных наличием токов утечки и несбалансированных токов в 
кабельных линиях и металлоконструкциях здания, включая системы 
трубопроводов, обеспечивается путем устранения токов утечки и дисба
ланса токов.

5. Снижение уровней МП частотой 50 Гц на селитебных террито
риях и внутри жилых и общественных зданий от протяженных источни
ков (включая воздушные и кабельные линии электропередачи) обеспе
чивается посредством применения контурных экранов либо путем опти
мального (с точки зрения само- и/или взаимокомпенсации) расположе
ния источников МП.

6. Владельцы (или уполномоченные лица) источников МП частотой 
50 Гц, зданий и территорий, где расположены эти источники, проходят 
обучение по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических тре
бований электромагнитной безопасности работающих и населения.
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