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ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ И ШАРОВЫЕ ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН

Общие технические условия

Butterfly and spherical valves for hydraulic turbines. 
General specifications

ОКП 31 1G11

ГОСТ
22373—82

Вымен
ГОСТ 19704—74, 
ГОСТ 22373— 77

Постановлением Государственного комитете СССР по стандартам от 29 июля 
19В2 г. Н9 2950 срок действия установлен

с 01.07.83 
до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на дисковые и шаровые 
затворы, предназначенные для перекрывания напорных трубопро 
подо в гидравлических турбин.

Стандарт не распространяется на затворы специального испол­
нения н назначения.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы, основные параметры и размеры затворов должны 
соответствовать указанным на черт. 1—4 и в таблице.

Затвор 
дисковый (с 

ПДОС КП СКОШ СН- 
ИЫМ диском)

Черт. I

Затвор 
дисковый (с 
диском типа 

«биплан») 
с одной рабо­
чей пластиной

Черт. 2

Затвор 
дисковый (с 
диском типа 
«биплан»)с 

двумя симмет­
ричными 
рабочими 

пластинами

L - 4 -
Черт. 3

Затвор
шаровой

Черт. 4

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ТкП ]4?Мр«
ИоиннальяыЛ диаметр 

D, им
(пртд. откд. * Л ,1

СтатнчогчиР 
•стер и код ока

З Д  — дискиимй 
(с плосхоскошен- 
НЫЯ диском)

1250, 1400, 1600. 
1600. 2000, 2240. 
2500, 2800. 3150. 
3550, -1000. 4500, 
5000, 5300, 5600. 
6000, 6300, 6800, 
7100, 7600. 8000

45. 75. 115 31 16U 1 НМ

ЗДО — дисковый 
(с диском типа 
«биплан») с одной 
рабочей пласти­
ной

2240, 2300. 2800. 
3150. 3.550, 4000, 
4500

45. 75. 115. 
140, 170

31 1G11 1200

ЗД бс—дисковый 
(с диском тппз 
«биплан») с двумя 
симметричными 
рабочими пласти­
нами

2240, 2500, 2800. 
3130. 3550, 4000. 
4500

45. 75. 115. 
140. 170, 200, 
230

31 1611 1200

ЗШ — шаровой 710, 800, 900, 
1000, 1250, 1400. 
1600. 1800, 2000. 
2240, 2500. 2800. 
3150. 3550, 4000, 
4500

170. 200. 230. 
310. 400. 500. 

600, 710. 800

31 1611 2200

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  затвора типа 
ЗД номинальным диаметром 2000 мм на статический напор 75 м:

З Д  200—75

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Затворы следует изготовлять в соответствии с требования­
ми настоящего стандарта, технических условий на затворы для 
конкретной ГЭС по рабочим чертежам, утвержденным в установ­
ленном порядке.

2.2. Затворы должны перекрывать напорный трубопровод при 
нормальных условиях эксплуатации турбины, ревизиях и ремон­
тах ее проточной части, а также в аварийных ситуациях. Условия 
аварийною закрывания затвора должны быть установлены в тех­
нических условиях на затворы для конкретной ГЭС.

Остановка ротора (диска) затвора в промежуточных положе­
ниях с целью регулирования расхода воды не допускается.
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2.3. Затворы должны открываться при перепаде давления не 
более 30% статического напора.

2.4. Управление затворами должно быть дистанционным (с 
центрального пульта станции) и с местного поста управления. 
Аварийное закрывание затвора должно осуществляться автома­
тически.

По заказу потребителя должно быть предусмотрено автома­
тическое управление затвором в цикле пуска и останова гидро­
агрегата.

Температура масла в системе управления затвором должна 
быть 5—405С.

2.5. В конструкции системы управления затворами должны 
быть предусмотрены фиксации его в крайних положениях, а так­
же сигнализация на пульте управлении станции. Время закры­
вания и открывания ротора (диска) затвора должно быть 
G0—120 с.

2.6. Открывание и закрывание затворов должны осуществлять­
ся сервомоторами, приводимыми в действие давлением масла мас­
лонапорной установки. Допускается изготовлять затворы, закрыва­
ние которых осуществляется грузовым приводом, а открывание- 
сервомоторами.

В системе управления затвором следует применять масло той 
же марки, что и в системе управления турбиной.

2.7. В конструкции затвора должна быть предусмотрена воз­
можность устранения кавитационных повреждений деталей и сбо­
рочных единиц проточной части заваркой без разборки затвора, 
предварительного подогрева и последующе» термической обра­
ботки, а также возможность замены деталей, подверженных уси­
ленному износу, без разборки корпуса затвора.

2.8. Протечки через рабочие уплотнения на длине I м нс долж­
ны быть более 0,2 л/с для дисковых затворов и 0,005 л/с — для 
шаровых затворов. Замена рабочего уплотнения должна произ­
водиться под защитой ремонтного уплотнения.

2.9. По согласованию между предприятием-изготовителем и 
потребителем в конструкции затворов должен быть предусмот­
рен монтажный припуск для подгонки осевого положения затво­
ра.

2.10. В конструкции затвором должна быть предусмотрена 
разгрузка фундаментных болтов от осевых усилии, действующих 
на затворы.

2.11. Закрытые затворы должны выдерживать гидродинами­
ческий напор 1,4 Hiт.

Корпус затвора должен выдерживать пробное гидравлическое 
давление 1,5 Н„.

2.12. Оборудование затворов следует компоновать с учетом



Ctp. 4 r6ti m H -ii

требований эргономики и взаимосвязи со вспомогательным меха­
ническим и электротехническим оборудованием.

2.13. Уплотнительные кольца шарового и уплотнительные по­
верхности дискового затворов следует изготовлять из кавитацион- 
ко- и коррозионно-стойких материалов.

2.14. Входной н выходной патрубки затворов следует изготов­
лять из материалов, допускающих сварку с напорным трубопро­
водом (спиральной камерой) без предварительного подогрева.

2.15. Затворы должны иметь следующие показатели надеж­
ности:

средний срок службы — не менее 30 лет;
средний срок службы между капитальными ремонтами -— не ме­

нее б лет.
В течение межремонтного периода допускается замена резино­

технических деталей уплотнений затворов.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.003—74, а так­
же «Правилам устройства электроустановок», «Правилам техни­
ки безопасности по эксплуатации -электроустановок электричес­
ких станций и подстанций*, «Правилам технической эксплуатации 
электрических станций и сетей», «Правилам безопасности при эк­
сплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и 
гидромеханического оборудования электростанций»,  ̂у твержден­
ным Министерством энергетики и электрификации СССР.

3.2. Требования безопасности к масловоздушным аккумулято­
рам, насосам и трубопроводам с арматурой, работающим под 
давлением, — по «Правилам устройства и безопасной эксплуа­
тации сосудов, работающих иод давлением», утвержденным Гос­
гортехнадзором СССР.

3.3. Допустимые уровни звукового давления на рабочих мес­
тах — по ГОСТ 12.1.003—76.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность затворов — по техническим условиям на 
затворы для конкретной ГЭС.

К каждому затвору должна быть приложена эксплуатацион­
ная документация по ГОСТ 2.601—68: 

паспорт на затвор;
паспорта на комплектующее оборудование и приборы, а так­

же инструкции по их эксплуатации;
чертежи основных сборочных единиц; . >
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формуляры контрольных сборок сборочных единиц и ответст­
венных сопряжений элементов затворов;

чертежи деталей, подверженных усиленному износу;
монтажные чертежи;
схемы управления затвором;
техническое описание, инструкции по монтажу и эксплуатации 

затворов;
ремонтная документации по ГОСТ 2.601—68.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Предприятие-изготовитель должно проводить приемочный 
контроль каждого затвора на соответствие требованиям пл. 2.8 
и 2.11, контрольную сборку затвора и основных сборочных единиц, 
а также проверку взаимодействия сборочных единиц и деталей 
затвора, сервопривода, механизмов управления.

Контрольную сборку первого затвора серии н его сборочных 
единиц следует проводить полностью, остальных затворов серии— 
в соответствии с техническими условиями на затворы для кон­
кретной ГЭС.

5.2. После монтажа на ГЭС предприятие-изготовитель с учас­
тием потребителя проводит приемо-сдаточные испытания затво­
ров по программе, согласованной между предприятием-изготовн- 
телем и потребителем.

5.3. Эксплуатационные (контрольные) испытания головных 
образцов затворов проводят не позднее, чем через год после сда­
чи их в эксплуатацию.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

6.1. Герметичность уплотнений (и. 2.8) проверяют измерением 
объема собранных в течение одной минуты протечек воды при 
создании на уплотнении одностороннего давления, соответствую­
щего максимальному статическому напору, с погрешностью ± 5% .

Пределы изменения давления ±1.5% номинального. Давление 
измеряют манометром по ГОСТ 2405—80 класса 1,5 диаметром 
не менее 160 мм.

6.2. Прочность и герметичность корпусов затворов (п. 2.11) 
проверяют пробным гидравлическим давлением 1,5 п п . Давление 
измеряют манометром по ГОСТ 2405—80 класса 1,5 диаметром 
нс менее 160 мм.

6.3. Испытания системы управления затвором (пп. 2.4—2.6) 
проводят на ГЭС по программе приемо-сдаточных испытаний. 
Время открывания и закрывания затвора рейдируют дросселиро­
ванием масла в системе управления затвором и измеряют секун­
домером.
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6.4. Эксплуатационные (контрольные) испытания головных 
образцов затворов следует проводить по методике, согласованной 
между предприятием-изготовителем и потребителем.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На каждох! затворе должна быть прикреплена металли­
ческая табличка но ГОСТ 12969—67, ГОСТ 12971—67, содержа­
щая:

товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер затвора по системе нумерации предприя­

тия-изготовителя;
условное обозначение затвора;
обозначение технических условий;
диаметр затвора;
статический напор;
год выпуска.
7.2. Упаковка, транспортирование н хранение затворов —по тех­

ническим условиям на затворы для конкретной ГЭС.

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие затворов требова­
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий транспор­
тирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных 
настоящим стандартом и эксплуатационной документацией по 
ГОСТ 2.601—68.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода затво­
ра в эксплуатацию, но нс более 4,5 лет со дня получения потре­
бителем.

Редактор Е. И. Глалкова 
Технический редактор JI. И. В:йн'>орг 

Корректор М. М. Герасименко

C i*no  п яйб. ir.ttS.A2 Под*, в ПчЧ. 19 10 82 ОД II A. 0.AJ »ч.-И1Л/ л  Тир. 10.000 Цеха 3 воп.

OjV.ce» «Знак Почет»» МзДйТулкстм» стаидярю ». Москва. Д-557. Новопресвенский пер., д. 3. 
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Группа Г-Гв

Изменение Jft I ГОСТ 22373--82 Затворы дисковые и шаровые дав гидравли­
ческих турбин. Общие технические условия
Утверждено и введено п действие Постановлением Государственного пойнте! а 
СССР по стандартам от 21.09.87 Л  3581

Дата введения 01,07.88

Пункт 2.15 изложить в новс»й редакции (кроне последнего абзаца): «2.13. 
Затворы должны иметь следующие показатели надежности:

(Продолжение см. с. 131)



(Продолжение изменения к ГОСТ 22373—82)
установленное количество безотказных циклов — не менее 1500 циклов; 
срок службы до первого капитального ремонта — 6  лет; 
срок службы между капитальными ремонтами — 6 лет; 
полный срок службы — 30 лет».
Пункт 35 , Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.003— 76 на ГОСТ 12.1.003—83. 

(ИУС 12 1987 г.)



Группа Г4*

Изменение J* 2 ГОСТ 22373—82 Затворы дисковые и шаровые для гидравличе­
ских турбин. Общие технические условия
Утверждено и введсио в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.05.90 .*6 1230

Д ата введения 01,01.91

Вводная часть Исключить слова <Несоблюденне стандарта преследуется пв 
закону».

Пункт 2.15 изложить в новой редакции: <2.15, Затворы должны иметь следу­
ющие показатели надежности:

установленное количество безотказных циклов — яе мсксс 1800 циклов; 
срок службы до первого капитального ремонта — нс менее 6 лет; 
срок службы между капитальными ремонтами — не менее б лет; 
полный срок службы — нс менее 40 лет
В течение межремонтного периода допускается замена резинотехнических де­

талей уплотнений затворов».
(Продолжение ел с. 160)



( Продолжение изменения к ГОСТ 22373 -82)
Раздел 5 изложить о новой редакция:

«5. Приемка
5.1. Для проверки на соответствие требованием настоящего стандарта зат­

воры должны проходить приемочный контроль, контрольную сборку, приемосда­
точные я эксплуатационные (контрольные) испытания.

5 2. На предприятия-изготовителе приемочному контролю подвергают каж ­
дый з а т о о  на соответствие требованиям пп. 2.8 и 2.11.

5 3. п а  предприятии-итготовителс проводят также контрольную сборку зат­
вора и основных сборочных единиц и проверку взаимодействия сборочных еди­
ниц и деталей затвора, сервопривода, механизмов управления.

Контрольную сборку первого затвора серии и его сборочных единиц следует 
проводить полностью, остальных затворов серии — в соответствии с техническими 
условиями на авто р ы  для конкретной ГЭС.

5.4. После монтажа на ГЭС проводят приемосдаточные испытания затворов 
по программе, согласованной между изготовителем и потребителем.

5.5. Эксплуатационные (контрольные) испытания головных образцов затворов 
проводят не позднее, чем через год после сдачи ид в эксплуатацию».

(МУС Л'е 8 1990 г.)
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